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Verzicht auf Messung
des Schutzleiterstroms

? Elektrische Geräte konnten gemäß der
alten Ausgabe von DIN VDE 0702 aus

dem Jahr 1995 geprüft werden, ohne die
Schutzleiterstrommessung durchführen zu
müssen. Es gab hinsichtlich des sicheren 
Zustands der so geprüften Geräte bisher
auch keine Beanstandungen. Nun muss nach
DIN VDE 0702 (VDE 0702):2004-06 auch
noch diese Messung durchgeführt werden.
Während meiner praktischen Tätigkeit als
Prüfer ist es bisher noch nicht vorgekommen,
dass bei einem der einfachen elektrischen
Geräte (z. B. Steckdosenadapter, Verlänge-
rungsleitungen, Tischverteiler, Leuchten und
andere Geräte ohne Beschaltungen zwischen
L-PE usw.) ein Schutzleiterstrom gemessen
wurde. Isolationsfehler, die zu einem solchen
Strom führen könnten, wurden bislang immer
durch die vorangehende Isolationswider-
standsmessung entdeckt. Mängel, die
durch diese Messung nicht gefunden wer-
den, bewirken auch keinen Ableitstrom. 
Ist es für mich als verantwortliche Elektro-
fachkraft also vertretbar, bei den einfachen
Geräten das Messen des Schutzleiterstroms
zu unterlassen?

! Verantwortlichkeit beim Prüfen. Wer für
einen bestimmten Betriebsbereich, eine

bestimmte Anlage oder z. B. für das Betreuen
aller elektrischen Betriebsmittel durch den
Vorgesetzten als „Verantwortliche Elektro-
fachkraft“ (VEFK) eingesetzt wurde, hat die
Verantwortung für den sicheren Zustand der
ihr damit zugeordneten elektrischen Arbeits-
mittel – das heißt auch für das Festlegen von
Art, Umfang und Fristen der erforderlichen
 Prüfungen (BetrSichV § 3 (3)) [1]. Außerdem
wurde so die Pflicht des Arbeitgebers/Unter-
nehmers nach UVV BGV A3 übergeben, vor der
ersten Inbetriebnahme und in bestimmten
Zeitabständen das Prüfen der elektrischen
 Betriebsmittel (Arbeitsmittel) vorzunehmen
(UVV BGV A3 § 5 (1)) [2]. 
Die VEFK hat damit das Recht und die Pflicht
zu entscheiden, wie, womit und wann im
 konkreten Fall (Art, Umfang, Frist) zu prüfen
ist. Sie ist in dieser Hinsicht „weisungs-
frei“ [3], [4]. Die VEFK darf somit bei
 jeder Prüfung auf bestimmte Prüf-
 gänge, wie hier z. B. auf die Ableit-/
Schutzleiterstrommessung verzich-
ten, wenn das Ziel der Betriebs -
sicherheitsverordnung [1] sowie der
zutreffenden technischen Regeln
und Normen [5], die Sicherheit für
Personen und für Sachen, trotzdem
und ebenso wirksam erreicht wird
(UVV BGV A3 § 2 (2)) [2]. Diese Ent-

scheidung ist jedoch alles andere als lediglich
ein formaler Akt. 
Vorraussetzungen für Verzicht auf Prüfgänge.
Zunächst muss die VEFK eine standfeste
 technische Begründung für ihre Entscheidung
formulieren können. Dies dürfte nicht schwer
sein, denn Isolationsfehler, die zu einem
 spürbaren, praktisch messbaren Ableitstrom
führen (z. B.: RISO = 230V/0,1 mA = 2,3 kΩ),
werden durch eine Isolationswiderstandmes-
sung sicherlich erkannt. 
Das eigentliche Ziel der Schutzleiter- und der
Berührungsstrommessung, einen für den
 Anwender gefährlichen Ableit-/Fehlerstrom zu
finden, wird somit bei den „einfachen“ Ge rä -
ten auch durch die Isolationswiderstands -
messung erreicht. Weiterhin muss die VEFK
sicherstellen, dass ihre Entscheidung, die ja
von all ihren Mitarbeitern zuverlässig umge-
setzt werden muss, nicht missverstanden wer-
den kann. Es genügt demnach nicht, nur ganz
allgemein von „einfachen“ Geräten oder von
solchen „ohne Beschaltung“ zu reden. Was
sich heutzutage – im Zeitalter der „Mini-
Mikroelektronik“ – in einem Gerät verbirgt,
kann nicht immer auf den ersten Blick fest-
gestellt werden. Somit ist es notwendig, exakt
zu definieren, was im konkreten Verantwor-
tungsbereich unter „einfach“ zu verstehen ist
und wie ein Gerät „ohne Beschaltung“ von
dem Prüfer erkannt werden kann. Besser wäre
es in diesem Fall zweifellos, die betreffenden
Gerate ganz exakt (Art, Typ und Inventarnum-
mernbereich) zu benennen, bei denen die vom
Anfragenden angestrebte „Prüferleichterung“
möglich ist. 
Vorzüge und Nachteile dieses Vorgehens.
Ob sich die damit erreichte Verminderung
des Prüfaufwands wirklich lohnt, hängt von
vielen Faktoren ab. Der Prüfer muss min-
destens eine zusätzliche Überlegung an -
stellen und auf jeden Fall immer wieder
seinen sonst üblichen „eingefahrenen“ Prüf -
ablauf verändern. Das ist ein wesentlicher
Nachteil. Allerdings wäre eine solche Ver-
fahrensweise zu empfehlen, wenn von
einem Prüfer nur diese „einfachen Geräte“
(z. B. alle Verlängerungsleitungen) zu prüfen

sind. In diesem Fall hätte der Verzicht auf
die Schutzleiterstrommessung auch noch
die zusätzlichen Vorteile, dass 
• nicht mit Netzspannung zu prüfen ist, der

notwendige Arbeitsschutz somit auf ein fa-
chere Weise gewährleistet werden kann,
und 

• auch weniger qualifizierte Personen einge-
setzt werden können. 

Die Frage, ob eine verantwortliche Elektro-
fachkraft festlegen darf, dass bei einfachen
elektrischen Geräten ohne eine Beschaltung
zwischen L/N und PE auf die Messung des
Schutzleiterstroms verzichtet wird, kann somit
eindeutig mit Ja beantwortet werden. Aller-
dings gilt dies natürlich nur unter den zuvor
 genannten Bedingungen und unter der
 Voraussetzung, dass trotz dieses Verzichts
die Sicherheit der so geprüften Geräte in dem
nach den technischen Regeln [5] geforderten
Umfang gewährleistet ist. Dafür trägt die VEFK
die Verantwortung.
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Differenzen wegen 
höherer Anforderungen

? Beim Ausführen von Baumaßnahmen in
einer Kläranlage gibt es Diskussionen

zwischen Auftraggeber/Planer und Auftrag-
nehmer zu folgenden Punkten:
1.Vom Auftraggeber wird grundsätzlich eine

getrennte Verlegung der Leistungs- u.
Steuerkabel gefordert, der Auftragnehmer
verlegt jedoch z. B. Motorkabel und
 Thermistor/Kaltleiter in einem Kabel (z. B. 
7 x 1,5 mm2).

2. Für Leistungskabel fordert der Auftrag-
geber grundsätzlich einen Mindestquer-

schnitt von 2,5 mm2. Für kleinere Leis-
tungsaggregate werden durch den Auf-
tragnehmer aber Kabel mit einem
Querschnitt von 1,5 mm2 verlegt.
3. Der Auftraggeber fordert die
Absicherung von FI-Schutzschaltern
(RCDs) entsprechend dem FI-Nenn-
strom, doch der Auftragnehmer
montiert die FI-Schutzschalter
(RCDs) direkt hinter den Vorsiche-
rungen (z. B. NH-00/160 A).

Wer hat bei den hier beschriebenen
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Fragen an

Liebe Abonnenten! 
Wenn Sie mit technischen Problemen kämpfen, 

Meinungsverschieden heiten klären wollen oder Informationen 
brauchen, dann suchen Sie unter www.elektropraktiker.de

(Fachinformation/Leseranfragen). 
Finden Sie dort keine Antwort, richten Sie Ihre Fragen an:

ep-Leserservice 10400 Berlin oder
Fax: 030 42151-251 oder

E-Mail: richter@elektropraktiker.de
Wir beraten Sie umgehend. Ist die Lösung von allgemeinem 

Interesse, veröffentlichen wir Frage und Antwort in dieser Rubrik.
Beachten Sie bitte: 

Die Antwort gibt die persönliche Interpretation 
einer erfah renen Elektrofachkraft wieder. 

Für die Umsetzung sind Sie verantwortlich.
Ihre ep-Redaktion
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