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Unterverteilung für
eine Arztpraxis

? Wir führen Elektroinstallationsarbeiten
in einer Arztpraxis durch, in der Räume

der Gruppen 0 und 1 vorkommen (z. B. Ultra-
schallraum, Gastroskopieraum, EKG–Raum,
Aufwachraum). Der Bauherr möchte, dass
wir die Versorgung aus einer der drei bereits
bestehenden Unterverteilungen im Stock-
werk unter der Praxis sicherstellen. Dagegen
würden wir lieber eine Unterverteilung in der
Arztpraxis einbauen. Die Trennung der Strom-
kreise des Bauherrn und der anderen Mieter
ist zwar möglich, aber sehr aufwendig. 
Gibt es eine hierzu eine Vorgabe, nach der
Unterverteilungen in Arztpraxen schnell er-
reichbar sein müssen, damit eine schnelle
Fehlerbehebung auch für Laien möglich ist?

! Diese Frage wird immer wieder mit sehr
unterschiedlichen Ansichten diskutiert.

Grundsätzlich gilt für Verteilungen, aus denen
medizinische Bereiche der Gruppe 2 versorgt
werden, die DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-
710), Abschnitt 710.512.1.6.2 [1]. Gemäß
[1] müssen sich diese Verteiler im gleichen
Geschoss und Brandabschnitt befinden wie
die zu versorgenden medizinisch genutzten
Bereiche der Gruppe 2 – oder in unmittelbar
darüber oder darunter liegenden Räumen, die
zu dem selben Brandabschnitt gehören bzw.
einen eigenen direkt angrenzenden Brandab-
schnitt bilden. Eine unmittelbare Zuordnung
zum Nutzungsbereich muss also erkennbar
sein. Diesbezüglich sehe ich im Fall dieser An-
frage kaum einen Unterschied zu Räumen der
Gruppe 1 und 2. Das bedeutet also, dass die
Verteilung, die den medizinischen Bereich ver-
sorgen soll, auch in diesem Bereich unmittel-
bar aufgestellt werden sollte. Ist dies z. B. aus
Platzgründen nicht möglich, so kann diese Ver-
teilung durchaus in einem Geschoß unmittel-
bar unter- oder oberhalb des medizinisch ge-
nutzten Bereiches installiert sein. Allerdings
dürfen dann aber keine Leitungen oder Kabel
zur Versorgung dieses medizinisch genutzten
Bereiches durch andere Brandabschnitte ge-
führt werden.
Ein sehr wichtiges Argument in diesem Zu-
sammenhang ist die Bearbeitung eines Stör-
falls, denn in der Regel führt dieser gerade in
einem medizinisch genutzten Bereich zu er-

heblichen Komplikationen. Um einen solchen
Störfall zu beheben, ist in fast allen Fällen der
unmittelbare Kontakt zur gestörten Anlage
sehr wichtig und führt zudem auch zu einer
schnelleren Störungsbeseitigung. Ist die ver-
sorgende Verteilung räumlich zu weit von der
eigentlichen Anlage entfernt, so verkompliziert
dies die Störungsbeseitigung. 
Natürlich ist es ebenfalls zulässig, dass Laien
Störungen beseitigen (z. B. Leitungsschutz-
schalter bedienen), jedoch werden sie es ins-
besondere in einer medizinischen Einrichtung
immer mit einer zusätzlichen Unsicherheit tun,
weil sie die Folgen nicht abschätzen können.
Im Hinblick auf diese Unsicherheit und den
Einsatz medizinischer Fachkräfte mit immer
weniger technischem Verständnis wird meist
von dieser Möglichkeit abgelassen. Vielmehr
ist Planern zu empfehlen, die Anlagen grund-
sätzlich so zu konzipieren, dass durch einen
einzigen Störfall nicht die gesamte Anlage be-
troffen ist und ein Fachmann die Störung in
einem angemessenen Zeitraum beseitigen
kann (vgl. DIN VDE 0100-300 (VDE 0100-300)
Abschnitt 314.1 [2]).
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Anschluss von 
Baustromverteilern

? Als Dienstleister eines Verteilungsnetz-
betreibers (VNB) schließen wir häufig

Baustromverteiler an deren Netze an. Meines
Wissens nach sind Baustromverteiler (BSV)
ortsveränderliche Geräte, welche nur über
Gummikabel (H07RN-F) angeschlossen wer-
den dürfen. Der VNB verlangt von uns aber,
den Anschluss mit einem Kabel vom Typ
NAYY-J 4 · 35 mm² vorzunehmen. 
Ist der Anschluß der BSV mit dem zuvor ge-
nanntem Kabeltyp zulässig?
Wer haftet bei einem Unfall, wenn z. B. ein
BSV umkippt und es dabei zu einem Schaden
an der Isolierung kommt, sodass der BSV
dann unter Spannung steht?

! Begriffsklärung und normative Vorgaben.
Bevor auf das eigentliche Thema einge-

gangen wird, muss zunächst ein Begriff klar-
gestellt werden. Gemäß der Norm DIN VDE
0100-200 [1] sind ortsveränderliche Betriebs-
mittel solche, die während des Betriebes in
der Hand gehalten werden (z. B. elektrische
Handbohrmaschinen). Dagegen ist ein Bau-
stromverteiler ein nicht stationäres Betriebs-
mittel. Das heißt, es wird aufgebaut, in Betrieb
genommen, nach gewisser Zeit abgebaut, am

nächsten Einsatzort wieder aufgebaut und
dort in Betrieb genommen. Für die Auswahl
und den Betrieb elektrischer Anlagen und Be-
triebsmittel auf Baustellen hat der berufsge-
nossenschaftlichen Fachausschuss Elektro-
technik die BGI 608 [2] erarbeitet. Darin sind
Handlungsanleitungen und Erläuterungen für
den elektrotechnischen Praktiker zur betrieb-
lichen/praxisbezogenen Umsetzung der DIN
VDE 0100-704 [3] enthalten. 
Wenn die BGI 608 [2] umgesetzt wurde, kann
von der Vermutung ausgegangen werden,
dass die Schutzzielforderungen aus BGV A3
[4] erfüllt sind. Als weitere Quelle zur sicheren
Benutzung elektrischer Arbeitsmittel auf Bau-
stellen möchte ich auf den Abschnitt 4.3.3 der
TRBS 2131 [5] verweisen. Sowohl in [2] wie
auch in [5] wird die Forderung nach der Ver-
wendung von Leitungen des Typs H07RNF auf
Baustellen erhoben. 
Anschlußvarianten. Um einen Baustromver-
teiler (BSV) an das öffentliche Energieversor-
gungsnetz anzuschließen, bestehen folgende
Möglichkeiten: 
1.Es wird eine geeignete Klemmeinrichtung

mit entsprechender Schutzart verwendet, in
der die beiden Leitungen zusammengeführt
werden.

2.Es erfolgt eine Abstimmung mit dem VNB
vor Ort, in der festgelegt wird, unter welchen
Bedingungen ein Anschluss der H07RNF-
Leitung an das Versorgungsnetz möglich ist
und was in der konkreten Situation auf der
Baustelle ggf. auch sinnvoll ist. 

3.Der BSV wird mit der geforderten Leitung
(NAYY-J 4 · 35 mm²) fest angeschlossen.
Dabei ist die Leitung fest und mechanisch
geschützt zu verlegen. Der BSV muss dann
natürlich fest montiert werden, was auch
über den Fortgang der Bauarbeiten realisiert
werden muss. Ein Umkippen des BSV muss
auf jeden Fall verhindert sein. 

Vor dem BSV ist das TN-C-System zulässig,
wenn für die Zuleitung Kabel und Leitungen
von mindestens 10 mm2 Cu oder 16 mm2 Al
verwendet werden, die während des Betriebs
nicht bewegt werden und mechanisch ge-
schützt sind ([2]; Abschnitt 3.2.3.1). Jedoch
sollte vorzugsweise das TN-S-System vor dem
BSV realisiert werden, was auf großen Bau-
stellen (kein direkter Anschluss des BSV an
das VNB-Netz) auch praktiziert wird. 
Die Haftung bei Schäden geht grundsätzlich
an den Schadensverursacher (allgemeine Ver-
schuldenshaftung nach BGB § 823). Voraus-
setzung hierfür ist die sachgerechte Errichtung
nach den Regeln der Technik. 
Wenn man den BSV „nur“ aufstellt, was für die
anstehenden Bauarbeiten mit zu erwartendem
Umsetzen des BSV ggf. auch sinnvoll sein
kann, muss man die Gummischlauchleitungen
H07RNF verwenden. Massive PVC-Leitungen
wären hier nicht zu akzeptieren, denn bei dem
Bewegen oder Umfallen des BSV könnte es
gerade bei tiefen Umgebungstemperaturen
zum inneren Fehler oder zur Beschädigung der
Leitungsisolation kommen. Natürlich muss
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