
! Nein; die Ausführung dieser Verlän-
gerungsleitung ist zulässig. Im Gegensatz

dazu ist eine Verlängerungsleitung mit
absteigendem Nennstrom der Steckvorrich-
tungen – z. B. mit 32-A-Stecker und 16-A-
Kupplungsdose – unzulässig, weil sie und das
an sie angeschlossene Betriebsmittel nicht
ausreichend von der vorgeordneten 32-A-
Überstrom-Schutzeinrichtung (Sicherung
oder Leitungsschutzschalter) geschützt
wären. E. Hering

Installationen
in Gartenlauben

? In einer von mir betreuten Kleingarten-
anlage habe ich aufgrund mangelnder

Plombiermöglichkeit und nicht vorhandener
Rücklaufsperre sowie weiterer Kriterien die
Auswechslung der „Zwischenzähler“ durch
eine Elektrofirma veranlasst.
Die mit dem Zählerwechsel beauftragte
Firma ist der Ansicht, dass ein Zählerwech-
sel automatisch die kostenpflichtige Über-
prüfung des ordnungsgemäßen Zählerwech-
sels und der Elektroanlage der Gartenlaube
beinhaltet.
Die Zähler sind teils in der Laube, teils außer-
halb angeordnet. Die Gartennutzer haben
sich geweigert, die Überprüfung durchführen
zu lassen. Wer ist im Recht?
Eine weitere Meinungsverschiedenheit gab
es bei der Betrachtung der Gartenlauben. Die
Elektrofirma steht auf dem Standpunkt „Eine
Laube – ein Gebäude“ und bietet die Nach-
rüstung des Hauptpotentialausgleichs an,
wobei die Lauben selbst keinen eigenen
Hausanschluss besitzen. Auch dies ist den
Gartennutzern aufgrund teilweise erheblicher
Umbauarbeiten nur schwer zu erklären.
Eine Gartenlaube besteht – ähnlich einer
Wohnung – aus einem oder mehreren Räu-
men. Ich würde in Gartenlauben höchstens
den zusätzlichen (örtlichen) Potentialaus-
gleich empfehlen.

Austausch eines Zwischenzählers

! Der von Ihnen geschilderte Austausch
eines privaten Unterzählers – aus

welchen Gründen auch immer – ist meines
Erachtens durch DIN VDE 0105 Teil 1,
Ausgabe Oktober 1997, Abschnitt 7 „In-
standhaltung“ abgedeckt. Danach wird bei
der Instandhaltung“ unterschieden in „vor-
beugende Instandhaltung“ und „Instand-
setzung“, das heißt in Wartung und
Störungsbeseitigung. Beim beschriebenen
Zählerwechsel handelt es sich nicht unbe-
dingt um eine Wartung im Sinne der Norm,
nämlich der Verhütung von Anlagenaus-
fällen. Es handelt sich aber auch nicht um
eine Störungsbeseitigung, der vorhandene
Zähler war ja elektrotechnisch einwandfrei.
In gewissem Sinne handelt es sich bei der
Auswechslung des Zählers um eine Mi-

schung aus Wartung und Instandsetzung.
Wenn dies als gegeben vorausgesetzt wird, so
gilt DIN VDE 0105 Teil 1, Abschn. 7.3.3:
„Der ordnungsgemäße Zustand instandge-
setzter Anlagenteile ist vor der Wiederinbe-
triebnahme durch zweckentsprechende Prü-
fungen und Einstellungen sicherzustellen.”
Hier wird extra von einem „Anlagenteil“ ge-
sprochen und nicht von der gesamten Anlage.
Da es sich bei dem instandgesetzten An-
lagenteil um den Zähler sowie die daran vor-
genommenen Anschlüsse der Zu- und Ab-
leitungen handelt, ist es ausreichend, diesen
Anlagenteil zu prüfen. Eine Prüfung der ge-
samten, an diesen Zähler angeschlossenen
Altanlage wäre zwar sicher wünschenswert,
ist aber nicht zwingend erforderlich. Der Um-
kehrschluss – eine Prüfung wäre doch erfor-
derlich – würde zu absurden und wirtschaft-
lich nicht tragbaren Konsequenzen führen.
Ein Beispiel: Durch eine Störung in der
Niederspannungseinspeisung einer größe-
ren Industrieanlage muss der Leistungs-
schalter ausgewechselt werden. Die Konse-
quenz wäre eine Überprüfung sämtlicher
elektrischer Anlagen des gesamten Indu-
striekomplexes. Die Kosten für diese
Prüfung würden die eigentlichen Repara-
turkosten um ein Vielfaches übersteigen.

Potentialausgleich
Die Forderung nach Errichtung eines
Hauptpotentialausgleichs sowie eines örtli-
chen Potentialausgleichs ist unter anderem
in DIN VDE 0100 Teil 410 sowie DIN VDE
0100 Teil 701 enthalten.
Eines ist unstrittig, die Normenreihe DIN
VDE 0100 gilt für das Errichten von Stark-
stromanlagen mit Nennspannungen bis
1000 V. Dabei ist es völlig egal, ob diese
Anlage im Freien, in einem winzigen Häus-
chen oder in einem großen Gebäudekom-
plex errichtet wird. Die DIN VDE 0100 ist
in jedem Fall anzuwenden.
Für den Hauptpotentialausgleich sind in
DIN VDE 0100 Teil 410 jedoch Einschrän-
kungen enthalten. Danach müssen in einem
Gebäude der Hauptschutzleiter, der Haupt-
erdungsleiter usw. zu einem Hauptpoten-
tialausgleich verbunden werden. Ist eine
Laube nun ein Gebäude?
Sicher ist der Übergang fließend. Was der
eine als Laube ansieht, ist für den anderen
schon ein Wochenendhaus – und umge-
kehrt. Aber macht es Sinn, in einer Laube
von 24 m2 – ohne eigenen Hausanschluss,
evtl. auch noch mit einer Zählersäule im
Freien – einen Hauptpotentialausgleich
durchzuführen? Und wenn ja, was soll denn
da miteinander verbunden werden? 
Erforderlich ist es, den Schutzleiter im
Stromkreisverteiler mit dem Frischwasser-
rohr (und Abwasserrohr) in der Küche
oder im Bad zu verbinden – vorausgesetzt,
diese sind aus Metall. Mehr wird da unter
Umständen nicht möglich sein. Ist das dann
noch ein Hauptpotentialausgleich oder

schon ein örtlicher Potentialausgleich?
Hier ist meines Erachtens nach die Kompe-
tenz der Fachkraft gefordert, sie muss ent-
scheiden, wie und in welchem Umfang ein
Potentialausgleich durchgeführt werden
sollte. Nicht der Name ist wichtig, sondern
die Erreichung des Schutzzieles.
Vorstehendes gilt für Neuanlagen. Wie
sieht es nun mit bestehenden Anlagen ohne
Potentialausgleich aus? Das Stichwort lau-
tet hier„Bestandsschutz“. Seitens der DKE
gibt es für Altanlagen, in denen keine
Änderungen vorgenommen werden, keine
Anpassungspflicht bezüglich des Potential-
ausgleichs. J. Pietsch

Steckklemmen
in Verteilungen 

? Nach meinem Wissen ist der Einsatz
von Steckklemmen in Verteilungen

nicht zulässig. Ich weiß nicht, warum dieses
so ist. Doli-Klemmen sind zulässig, bieten
aber für mich zwei wichtige Nachteile ge-
genüber Steckklemmen – geringer Berüh-
rungsschutz, außerdem fließt Kupfer unter
dem Klemmendruck der Schraube und muss
deshalb von Zeit zu Zeit nachgezogen wer-
den. Für den Installateur liegt ein weiterer
Vorteil der Steckklemmen in der geringeren
Montagezeit.
Warum dürfen dann keine Steckklemmen
verwendet werden?

! Grundlegende Sicherheitsnormen für
typgeprüfte (TSK) und partiell typge-

prüfte Niederspannungs-Schaltgerätekom-
binationen (PTSK) ist DIN VDE 0660 Teil
500 [1]. Für den Anschluss von Leitern, die
von außen eingeführt werden, sind im Ab-
schnitt 7.1.3 technische Forderungen zu-
sammengefasst. Im Unterabschnitt 7.1.3.1
ist festgelegt: 

„Die Anschlüsse müssen so ausgeführt
sein, dass die von außen eingeführten
Leiter angesschlossen werden können
und sichergestellt ist, dass ... benötigte
Kontaktkraft aufrechterhalten bleibt“ [1]. 

Die bei den zu erwartenden Bemessungs-
strömen erforderlichen Leiterquerschnitte
von Kupferleitern an den Anschlussstellen
sind Anhang A zu dieser Norm zu entneh-
men. Daraus leiten sich folgende Erkennt-
nisse ab:
1. Ankommende und abgehende Leitungen

können direkt an den Einbaugeräten
angeschlossen werden. Zusätzliche
Klemmen sind in [1] nicht gefordert, aber
auch nicht untersagt.

2. Es ist damit möglich und auch von Strom-
kreisverteilern in Wohnungen und ähn-
lichen Einrichtnungen abgesehen mög-
lich, zusätzliche Klemmen einzusetzen.
Sie müssen allerdings wie bei den Ein-
baugeräten fest montiert sein.
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