
tungen oder direkt mechanisch miteinander
verbunden sind und nun über diese Verbin-
dungen ein intakter Schutzleiter vorge-
täuscht wird – auch dann, wenn der Schutz-
leiter selbst eine totale Unterbrechung auf-
weist. Ein Lösen aller Informationsleitungen
ist in der Regel nicht machbar. Dann ist aber
auch keine korrekte Aussage über die Qua-
lität des Schutzleiters möglich. Ein defekter
Schutzleiter kann dabei lange Zeit unent-
deckt bleiben. Allerdings übernehmen die
Abschirmungen der genannten Informations-
leitungen und die direkten Verbindungen
zwischen den Geräten dann auch eventuell
dessen Funktion. Sich mit diesem Zustand
abzufinden, stellt aber keine Alternative zu
einer intakten Schutzmassnahme dar. 
Isolationswiderstands-Messung: Wenn die
Isolationsmessung überhaupt machbar ist,
dann kann sie auch mit dem Geräteverbund
erfolgen. Ein Problem ergibt sich erst dann,
wenn schlechte Werte ermittelt werden und
nun die Frage besteht, welches der Geräte
dafür verantwortlich ist. Dazu muss wieder
aufgetrennt werden. Ein Außerbetriebneh-
men der Prüflinge ist bei der Isolationsmes-
sung natürlich nicht vermeidbar. 
Ersatzableitstrom-Messung: Es gilt sinnge-
mäß das, was zur Isolationsmessung ange-
geben wurde. 
Ableitstrom-Messung: Wenn die Anlage so
konzipiert wurde, dass die aktiven Leitungen
(Zuleitung zum Geräteverbund) mit einer
Leckstromzange umfasst werden können,
dann ist im Betriebszustand über die Ableit-
strommessung eine Aussage über das Iso-
liervermögen der Geräte möglich. Das Prüf-
ergebnis gilt allerdings nur für die gerade vor-
handenen Steckerstellungen und müsste bei
drehbaren Steckern eigentlich in der anderen
Steckerstellung ebenfalls durchgeführt wer-
den (was eine Unterbrechung des Betriebs
der Geräte bedeuten würde). 
Als Anternative zur Messung des Ableitstroms
mittels Prüfgerät oder Leckstromzange haben
sich sogenannte Fehlerstromdetektoren be-
währt, die in die Einspeisung (z. B. zum
Geräteturm) geschaltet werden können und
nach dem Differenzprinzip den Ableitstrom er-
fassen. Die Anzeige der Größe des Ableit-
stroms der angeschlossenen Geräte erfolgt
über LEDs (gespeicherter Maximalwert und
Augenblickswert bzw. die erfolgte Überschrei-
tung eines einstellbaren Schwellenwertes).
Prüfung nach DIN VDE 0701 Teil 240: Hier
handelt es sich (trotz des Titels „Messung
der Spannungsfreiheit“) um eine Messung
des Berührungsstroms -– also den Ableit-
strom bei Geräten der Schutzklasse II. Dabei
muss zur Bewertung des Isoliervermögens
der Verbund der Geräte nicht aufgehoben
werden, es ist auch keine Unterbrechung des
Betriebs der Geräte erforderlich (Bild ➋).
Diese Methode ist aber nur bei Skl. II-Gerä-
ten anwendbar. Das Ergebnis der Prüfung gilt
auch wieder nur für die jeweils vorhandene
Steckerstellung. 

Generell gilt: Nach § 5 der BGV A2 ist aus-
schließlich der Unternehmer (und nicht etwa
die prüfende Elektrofachkraft) für die Durch-
führung von Prüfungen verantwortlich. Wenn
es der prüfenden Elektrofachkraft vom Unter-
nehmer nicht erlaubt wird, die Geräte außer
Betrieb zu nehmen, um sie einzeln prüfen zu
können, dann muss der Unternehmer auch
akzeptieren, dass ihm die Elektrofachkraft
nur eine Teilprüfung im Rahmen der Mach-
barkeit solcher Prüfungen bescheinigt. Ge-
nau das sollte der Elektriker dann auch nur
tun! H. Tribius

Lose Anschluss-
klemmen in Verteilern

? Durch den Einbau eines Fehlerstrom-
Schutzschalters (RCD) für das Badezim-

mer wurde durch den zusätzlichen Platzbe-
darf im Wohnungsverteiler eine geringfügige
Umverdrahtung der abgehenden unter Putz
verlegten NYM-Leitungen  erforderlich. Zwei
der abgehenden Leitungen sind nun zu kurz.
Einen Austausch der bestehenden Leitungen
bis zur nächsten Abzweigdose kann ich dem
Kunden aus ökonomischen Gründen nicht zu-
muten. 
Ist es statthaft, die bestehenden abgehen-
den NYM-Leitungen durch Anklemmen von
einadrigen Leitungen des Typs H05V-U
1,5 mm2 mittels Schraubklemmen oder
schraublosen Klemmen zu verlängern? 
Dürfen als Schraubklemmen auch Lüster-
klemmen verwendet werden, wie man sie
zum Anschluss von Leuchten verwendet?

! Lose Klemmen sind in Verteilern nicht zu-
lässig. Das gilt für Schraubklemmen und

schraublose Klemmen gleichermaßen. Lüster-
klemmen sind nur zum Anschluss von Leuch-
ten vorzusehen.
Da lose Klemmen nicht zu den Betriebsmitteln
zählen, die üblicherweise in Verteilern unterge-
bracht werden, wurde eine entsprechende

Festlegung leider nicht in die Normen aufge-
nommen. Nachfolgend genannte technische
Forderungen lassen sich mit losen Klemmen
nicht erfüllen, sie sollten deshalb auch nicht
angewendet werden:
1.Nach Abschnitt 513.1 in DIN VDE 0100-510

[1] müssen Betriebsmittel so angeordnet
sein, dass ... ihre betriebsmäßige Bedie-
nung, ihre Inspektion, ihre Wartung und der
Zugang zu den lösbaren Verbindungen
leicht möglich sind.

2.Diese Zugänglichkeit wird auch im Abschnitt
526.3 in DIN VDE 0100-520 [2] gefordert,
wobei zusätzlich auf die Möglichkeit der Prü-
fung hingewiesen wird.

3.Gemäß Punkt 4.4 in DIN VDE 0100-729 [3]
muss die Zuordnung der von außen einge-
führten Leiter zu ihren Stromkreisen eindeu-
tig und dauerhaft erkennbar sein.

Für den Anschluss von Außenleitern ist in Ins-
tallationsverteilern der Einsatz von Reihen-
klemmen nach DIN VDE 0611 gemäß Abschn.
526.5.2 in [2] übliche Praxis, sofern nicht wie
im Wohnungsbau der Anschluss in der Regel
an LS-Schaltern und anderen Geräten erfolgt.
Ohne Kenntnis der konkreten Situation kann
nicht beurteilt werden, welche Lösung in Ihrem
Fall am zweckmäßigsten ist. Da es sich nur
um Anschlüsse für zwei abgehende Leitungen
handelt, sollte vielleicht geprüft werden, ob
das zwar knappe Platzangebot nicht doch zur
Verwendung von Reihenklemmen ausreicht.
Gegen eine Verbindung zwischen Installations-
gerät, z. B. FI- oder LS-Schalter, und Reihen-
klemme durch eine einadrige Leitung des Typs
H05V-U bestehen keine Bedenken. Bei der Be-
messung des Querschnitts muss die Strombe-
lastbarkeit beachtet werden.
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➊ Messung des Schutzleiterwiderstands von
einer Steckdose im Raum zum Einzelgerät einer
Gerätekombination

➋ Messung der Spannungs-
freiheit von Geräten der Schutz-
klasse II


